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> Prévoir mesures conservatoires pour badgeuse

> Châssis vitré fixe en ensemble

> Porte double vantail

3 UP

pose applique béton extérieure

+ butées de porte

> Porte double vantail

3 UP

pose dans cloison

sèche renforcée

> Châssis vitré fixe en ensemble

siphon de sol

Point d'eau
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cheminement câble HTA

mur maçonnerie enduit fin + peinture

mur maçonnerie enduit fin + peinture
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grille au sol

> Lot

serrurerie

pente < 5%

pente < 5%

pente < 5%

pente < 5%
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TUBOSIDER

EPT-REGARD
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Ajout d'une

isolation
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les locaux OM et
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ACCUEIL PUBLIC

64 CASIERS EPI

SDR 16P.

SDR 20P.

SALLE CARDIO

SALLE COURS COLLECTIF

LOCAL OM

LOCAL TRANSFO

HALL

COLIS

INFIRMERIE

HSFP 630cm

Air Repris 400x300

Air Soufflé 400x300

primaire EG DN 100

EG bureaux DN 100

EG S.G.
26/34 vers R+1

50/60 depuis S-1

EC bureaux 50/60

EC S.G.
20/27 vers R+1

26/34 depuis S-1

EC 20/27 - EG 50/60
Vannes + Energie valves
sur les remontées

H
sP

ou
tre

 2
.7

7

HsD 3.18

HsD 3.23

HsD 3.27

H
sP

ou
tre

 3
.0

2

H
sP

ou
tre

 3
.0

2

HsD 3.23

HsD 3.33

HsD 3.27

HsD 3.27

HsD 3.23

HsD 3.23

HsD 3.27

HsD 3.40

H
sP

ou
tre

 3
.0

2

H
sP

ou
tre

 3
.0

2

HsD 3.38

1735m3/h

2075m3/h

3875m3/h

4100m3/h

CTA Sport RdC

CTA RdC

VMC Ø315

EG 50/60 Ai:3.05

EC 20/27 Ai:3.05

CCF en PB R+1

42
N

H
28

9
42

N
H

28
9

42
N

H
28

9
42

N
H

28
9

42
N

H
28

9

42NH289 42NH289 42NH289

42N
H

289

1415m3/h

300m3/h

EG 2600 l/h
EC 216 l/h

50/60 Ai:2.80
20/27 Ai:2.80

33
/4

2 
Ai

:2
.9

5

20
/2

7 
Ai

:2
.9

5

26
/3

4 
Ai

:2
.9

5

20
/2

7 
Ai

:2
.9

5

20
/2

7 
Ai

:2
.9

5

20
/2

7 
Ai

:2
.9

5

40
/4

9 
Ai

:3
.0

5
20

/2
7 

Ai
:3

.0
5

40/49 Ai:2.85

20/27 Ai:2.85

33/42 Ai:2.85
20/27 Ai:2.85

500x250
As:3.20
Ai:2.95

T

T

NOTA:
- les altimétries des réseaux EC & EG sont données sous calorifuge
- le sens de ciculations des fluides est à vérifier lors de l'execution des travaux

EauGlacée
Antennes terminales vers 1 ventilo-convecteur: 20/27

EC Chauffage
Antennes terminales vers 1 Ventilo-convecteur: 15/21

Condst Fe:2.80

Condst Fe:2.97

20/27 Ai:2.85
20/27 Ai:2.85

26/34 Ai:2.85
20/27 Ai:2.85

20/27 Ai:2.97
15/21 Ai:2.97

20/27 Ai:2.95
15/21 Ai:2.95

15m3/h
 Ai: 3.05

Ø125 Ai:3.05

Extraction: 200m3/h
Bouche CF Ø160
 Ai: 3.03

Ø
16

0 
As

:3
.1

9 
Ai

:3
.0

3

Ø315 As:3.26 Ai:2.94

20/27 Ai:2.93
15/21 Ai:2.93

33/42 Ai:3.05 40/49 Ai:3.05
20/27 Ai:3.05

Condst Fe:2.90

Ai: 2.90

Reprise en vrac en faux-plafond

SiphonParcours

D D

B

B

A

A

Transfert d'air Ø160 Ai:3.00
prise en vrac dans circulation

Transfert d'air Ø160 Ai:3.00
prise en vrac dans circulation

45m3/h

45m3/h

45m3/h

45m3/h

45m3/h

RMIntroduction
Air Neuf

depuis la façade
Ø200

Ø250 Ai:2.98

VC murale
Ai 2.10

PVC32

PVC40

PVC40

T

T

300x200 As:3.00 Ai:2.80

Purgeurs
Auto.

100m3/h

BDV

Ø
20

0 
As

:3
.1

8 
Ai

:2
.9

8

Ø200
As:3.20
Ai:3.00

Ø200 Ai:3.00

45m3/h

45m3/h

50m3/h

50m3/hØ125

Ø125

100m3/h

1415m3/h

BDV

350x300
As:3.10
Ai:2.80

BDV

300x300
Ai:2.90

600m3/h

480m3/h

BDV

500x200
As:3.20
Ai:3.00

BDV

Ø
25

0 
Ai

:2
.9

6

Ø200
Ai:2.97

335m3/h

60m3/h

Transfert d'air
Ø160 Ai:3.10

Transfert d'air Ø160 Ai:3.10

200m3/h
Ø160

Transfert d'air
Ø160 Ai:3.10

Transfert d'air Ø200 Ai:2.95

Transfert d'air Ø250 Ai:2.95

42NH289

42NH289

Ai: 2.90

42NH289

Ai: 2.90

42NH289

EG 50/60 Ai:2.87

EC 20/27 Ai:2.95

Purgeurs Auto.

26
/3

4 
Ai

:3
.0

5

20/27 Ai:3.05

20
/2

7 
Ai

:3
.0

5

20/27 Ai:3.05

600x200 As:3.15 Ai:2.95

350m3/h

500x500
Ai: 2.70

Air Soufflé 400x550
Air Repris 400x500

550x400
As:3.20 Ai:2.80

600x350
As:3.20 Ai:2.85

1800m3/h

1800m3/h

25m3/h

25m3/h 25m3/h

400x200
As:3.13 Ai:2.93 450x250 As:3.15 Ai:2.90300x250 As:3.15 Ai:2.90

600x200
As:3.15
Ai:2.95

300x250 As:3.15 Ai:2.90 450x250 As:3.15 Ai:2.90

BDV

Ø80 As:3.00 Ai:2.92

Ø80 As:3.10 Ai:3.02

30m3/h

Buse en jouée
Ø160

Ai:2.99

BDV

Ø
20

0 
As

:3
.1

7 
Ai

:2
.9

7

Ø160

Ø125 As:2.92 Ai:2.84

Condst Fe:2.80

Condensat PVC40
vers S-1
Siphon de parcours au S-1

Condst Fe:2.97

Ø
20

0 
As

:3
.0

0 
Ai

:2
.8

0

coudes
30°

Ø125 As:2.97 Ai:2.84

coudes
30°

42N
H

289

Ai: 2.90

42
N

H
28

9

Transfert reprise
500x200
As:3.15 Ai:2.95

Transfert acoustique
500x200
As:3.15 Ai:2.95

45m3/h

45m3/h

185m3/h

190m3/h

3675m3/h
400x550
Ai:2.65

Rideau d'air chaud

F

F

E'

E E

E'

Prévoir fermeture toute hauteur
à l'arrière de la grille de façade
avec ouverture 30x30cm
en partie haute pour prise Air Neuf

BDV

400x500
Ai:2.70

Condst Fe:2.90

Condst Fe:2.87

Condst Fe:2.85

Condst Fe:2.83

550x550
Ai:2.65

500x400
Ai: 2.80

Condst vers EU
ballon ECS

Ai: 2.94 Ai: 2.94 Ai: 2.97

Ai: 2.90

Ai: 2.90

Ai: 2.90

Ai: 2.90

Ai: 2.90

20/27 Ai:2.98
15/21 Ai:2.98

Ai: 2.97

20/27 Ai:2.97

15/21
Ai:2.97

20/27 Ai:3.03
15/21 Ai:3.03

Ø200
Ai:2.65

Ø
16

0 
Ai

:3
.0

5

Ø
16

0 
Ai

:3
.0

5Condst Fe:2.95

Condensat
descente encastrée

vers EU lavabo

Ø125 Ai:2.60

Ø125 Ai:2.60

Condensat
descente encastrée
vers EU lavabo

Condst Fe:2.97

Condst Fe:2.94

Siphon
Parcours
sous lavabo

Moitié de grille
servant à la décompression
vers faux-plafond

20
/2

7 
Ai

:2
.9

5

Ø200
As:3.12
Ai:2.92

Ø125
As:2.98
Ai:2.85

350m3/h
Ai: 2.90

42
N

H
28

9 Ø
20

0 
As

:3
.0

3 
Ai

:2
.8

3

100m3/h

coudes
30°

350m3/h
Ai: 2.90

42
N

H
28

9 Ø
20

0 
As

:3
.0

3 
Ai

:2
.8

3

100m3/h

coudes
30°

350m3/h
Ai: 2.90

42
N

H
28

9 Ø
20

0 
As

:3
.0

3 
Ai

:2
.8

3

100m3/h

Ai: 2.90

42
N

H
28

9

100m3/h

350m3/h

Ø80
As:2.98
Ai:2.90

coudes
30°

Ai: 2.90

42N
H

289

Ø
20

0
As

:3
.0

3 
Ai

:2
.8

3

Ai: 2.90

42N
H

289

Ai: 2.90

42N
H

289

R R R

RRRRR

R

R

R
R

R

R

R

MR

MR MR

MR

R

R

R

R

MR

Condst Fe:2.90

Condst Fe:2.85

Buse en jouée
Ø160

Ai:2.99

Ø160
MR

42N
H

289

100m3/h

Ai: 2.97

R

42N
H

289

100m3/h

Ai: 2.97

R

Trappe 40*40

Trappe 40*40

Trappe 40*40

42N
H

289

Ai: 2.97

R
Trappe 40*40

42N
H

289

Ai: 2.97

R
Trappe 40*40

Siphon
Parcours
sous lavabo

Ø160
As:2.96
Ai:2.80

Condensats vers S-1
descente dans cloison
Siphon de parcours au S-1

Encoffrement CF

Ø200
As:2.98
Ai:2.78

Ø
12

5 
Ai

:3
.0

7

100m3/h

R

100m3/h

90*90 90*90 90*90
60*60

75

60*60

zone de découpe ou d'absence d'isolant
au dessus du faux-plafond
permettant la reprise et la circulation d'air en vrac

Ø250
Ai:2.82

Ø250 Ai:2.78
Ø200

Ø200

Ø200

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø
20

0
As

:3
.0

3 
Ai

:2
.8

3

Ø
20

0
As

:3
.0

3 
Ai

:2
.8

3

Ø200 Ai:2.81

15

1
5

Cartouche
CF

350x300
As:3.20
Ai:2.90 500x200

Ai:3.00

Condst Fe:2.90

Condst Fe:2.82

Ø
12

5 
Ai

:3
.0

5

Axe de la cloison pleine

Axe de la baie

PVC40

58

1
4
9

152

3
3
2

63

1
1
5

1
6
4

1
5
4
8

A

D

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

FF

EE

8'

8'

Trappe 40*40

5
0

1
0
7

1
0
2

1
6
5

1
0
2

1
0
5

1
0
0

1
0
0

1
5
0

1
5
0

1
0
0

16/07/21
modif. cloisonnement:
décalage gaine Ø125 et transfert

16/07/21
modif. cloisonnement

F
x
P
l
a
f
 
2
7
0

94.83 NGF

94.85 NGF

98.45 NGF

97.55 NGF

94.85 NGF

98.45 NGF

RDC

R+1

98.79 IGN69

95.19 IGN69

300x250 As:3.15 Ai:2.90
EG 40/49 Ai:3.05

EC 20/27 Ai:3.05

p
o
u
t
r
e
 
2
7
7

2
7
8

2
9
0

D
a
l
l
e
 
3
1
8

450x250 As:3.15 Ai:2.90
Ø125 As:3.13 Ai:3.00

coudes 30°coudes 30°
Ø200 As:3.00 Ai:2.80

42NH289 42NH289

2
9
0

Transfert reprise
500x200

As:3.15 Ai:2.95

Transfert reprise
500x200

As:3.15 Ai:2.95

Condensats
vers S-1

20/27 Ai:2.98
15/21 Ai:2.98

EG 26/34 Ai:3.05
EC 20/27 Ai:3.05

300x200 As:3.00 Ai:2.80

2
9
0

g
a
i
n
e
s
 
2
8
0

s
o
u
s
 
c
a
l
o
.
 
t
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b
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s
 
2
8
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D
a
l
l
e
 
3
2
3

p
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u
t
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e
 
3
0
2

3
2
3

3
3
3

3
2
3

CCF en PB R+1

TTT T

EC 20/27 - EG 50/60
Vannes + Energie valves
sur les remontées

VC mural

Local GTB

MR 50m3/h

550x400
As:3.20 Ai:2.80

600x350
As:3.20 Ai:2.85

Air Soufflé 400x550
Air Repris 400x500

400x550
As:3.20 Ai:2.65

1110

VMC Ø315

Encoffrement CF
Mitigeur thermostatique
dn15

b
f98.45

98.32
24+5
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x
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V

I
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E

allège 94.83 allège 94.83 allège 94.83 allège

DAP

35x15ht
Ai: 97.88

25x15ht
Ai: 97.88

65x25ht
Ai: 97.78

65x25ht
Ai: 97.78

Ø100mm
Ai: 97.79

Ø100mm
Ai: 97.79

Ø150mm
Ai: 97.83

Rtb

20x43ht

 Ai :

97.60

Rtb

20x43ht

 Ai :

97.60

Rtb

20x43ht

 Ai :

97.60

Rtb

20x48ht

65x25ht
Ai: 97.78
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T
r
a
p
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e
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6
0
 
X
 
6
0
c
m

Luminaire filant (voir carnet détail agencement)

T
r
a
p
p
e
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e

6
0
 
X
 
6
0
c
m

Luminaire suspendu (voir carnet détail agencement)
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7 

m
2

A
C

C
U

EI
L 

PU
B

LI
C

S:
15

,4
5 

m
2

ST
O

C
K

A
G

E
S:

11
,5

6 
m

2

C
IR

C
U

LA
TI

O
N

S:
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m
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CIRCULATION
S:19,65 m2
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SAS
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Miroir toute hauteur

M

i
r
o

i
r
 

t
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t
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h
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PARVIS minéral

emmarchements

et rampes PMR < 5%

Sortie ESC 03 1UP

Porte habillage pierre

Porte à usage uniquement

de sortie

Ascenseur 01
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SANITAIRE H.

PMR

hsfp : 250cm

SANITAIRE F.

PMR

hsfp : 250cm

ACCES PARVIS

Portillon d'accès dans clôture remplissage

barreaudage.

Totem en tôles pleines intégrant contrôle accès

et interphonie.
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Finition dito menuiserie ext.
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> Prévoir mesures conservatoires pour badgeuse

> Châssis vitré fixe en ensemble

> Porte double vantail

3 UP

pose applique béton extérieure

+ butées de porte

> Porte double vantail

3 UP

pose dans cloison

sèche renforcée

> Châssis vitré fixe en ensemble

siphon de sol
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cheminement câble HTA
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ACCUEIL PUBLIC

64 CASIERS EPI

SDR 16P.

SDR 20P.

SALLE CARDIO

SALLE COURS COLLECTIF

LOCAL OM

LOCAL TRANSFO
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Trappe 40*40
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60*60

75

60*60

zone de découpe ou d'absence d'isolant
au dessus du faux-plafond
permettant la reprise et la circulation d'air en vrac

8 9 10 11 12

8'

Trappe 40*40

16/07/21
modif. cloisonnement:
décalage gaine Ø125 et transfert
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SOUFFLAGE

REPRISE

VMC

EXTRACTION & REJET CTA

AIR NEUF CTA

Réseau Fluide Frigorigène

Condensats

Télécommande

CLAPET COUPE FEU

42NH289 Ventilo-convecteur

Grille Soufflage / Reprise

Eau Glacée

Eau Chaude Chauffage

Ventilo-convecteur + vanne abqm

M

Branchement d'étage bureaux avec Energy Valve

T
T

T
T

vanne "abqm": robinet combiné de réglage et de régulation

 indépendant de la pression différentiel

GRILLE DE SOUFFLAGE

GRILLE DE REPRISE

MR

MODULE DE REGLAGE DE DEBIT

REGISTRE

BOUCHE EXTRACTION VMC

REGISTRE MOTORISE

RM

BDV

BOITE DEBIT VARIABLE

50m3/h

100m3/h

R

7
57

Lampe à suspension
Long de chez PHOLC
> LOT ELEC

Plafonds monolithiques acoustiques type
MONOACOSTIC de chez ROCHFON
> LOT PLAFONDS SUSPENDUS

Habillage en médium 18mm stratifié finition ORIGINE
C003 Chêne Macédoine de chez POLYREY
> LOT MENUISERIE INT.

Chassis vitré fixe toute largeur
170ht x 630cm
> LOT MENUISERE INT.

10

Buse en jouée
Ø160

Ai:2.99

Ø160

Ø200
As:3.17 Ai:2.97

16/07/2021

EXE

KLY

CVC

Rez-de-Chaussée

RdC

16

04

G

Première émission0

PLNCVC

A0 1/50

TZ

DATE FORMAT

INDICE MODIFICATIONDATE

Niveaux fini NGF/IGN69
± 0,00 PROJET = +90,60 NGF
R+6 = 116.53 NGF / 116.87 IGN69

R+5 = 112.85 NGF / 113.19 IGN69

R+4 = 109.25 NGF / 109.59 IGN69

R+3 = 105.65 NGF / 105.99 IGN69

CATEGORIEEMETTEUR PHASE LOT TYPE ZONENIVEAU INDICE

ÉCHELLE

CONSTRUCTION D'UN

IMMEUBLE DE BUREAUX

TRANCHE 02

 ZAC DE LA HAUTE MAISON

 CHAMPS SUR MARNE

AN2T2

RBS

2 rue de la roquette

75011 Paris

BET STRUCTURE

JLL  Ingenierie

40-42 rue de la Boétie

75008 Paris

BET FLUIDES & THERMIQUE

 LAMOUREUX ACOUSTICS
4 bis, rue Simonet
75013 Paris

BET ACOUSTIQUE

 BET FACADES

CEEF

45 fbg d'Alsace

88200 Remiremont

D PAYSAGE

5 rue de Charonne

75011 Paris

BET PAYSAGE

QUALICONSULT SECURITE

Europarc 131 / 135

chemin des Bassins

01 49 56 20 19

rimane.matar@qualiconsult.fr

BUREAU DE CONTROLE

CSPS

QUALICONSULT SECURITE

Velizy Plus - Bat E

1 bis rue du petit Clamart

78941 Velizy Cedex

06 87 93 49 70

REDIGE PAR VERIFIE PAR

ECONOMISTE

EXECO

9 bis rue Ernest

Jeanbernat

31000 Toulouse

AMO ENVIRONNEMENT et EIE

ETAMINE

25 rue de la plaine

75020 Paris

09 54 37 51 54

jean-pascal.giraud@etamine.coop

COSA Architectures

10, rue Bisson - 75020 Paris

+33 (0)1 42 49 80 24

www.cosa-paris.com

ARCHITECTE

BUILDERS & PARTNERS

20 rue Troyon

92310 Sèvres

01 75 60 19 50

COORD. DES ETUDES

MAITRISE D'OEUVRE D'EXE.

LES NOUVEAUX

CONSTRUCTEURS

50 av. de la Reine

92100 Boulogne

Billancourt

MAÎTRISE D'OUVRAGE

R+2 = 102.05 NGF / 102.39 IGN69

R+1 = 98.45 NGF / 98.79 IGN69

RDC = 94.85 NGF / 95.19 IGN69

SS1 = 90.25 NGF / 90.59 IGN69

SS2 = 87.45 NGF / 87.79 IGN69

SS3 = 84.65 NGF / 84.99 IGN69

NUMERO

12 RUE DES BOUVREUILS
78130 LES MUREAUX
Tél : 06 24 61 39 92
Email : matthieu.bigot@klymeo.fr

13/11/2020 DH MB

COUPE BB Réservations dans poutre file 9COUPE AA COUPE DD

FAUX-PLAFOND / TERMINAUX

Ech : 1/100

Ech : 1/50 Ech : 1/50 Ech : 1/50

Modification suivant aménagement preneurA 24/11/2020 DH MB
Prise en compte remarques JLLB 02/12/2020 DH MB
Recalage diffuseurs suivant demande architecte
débit AN salle cours collectif: 300m3/h
indication des découpes isolant FxPlaf.

C 11/01/2021 DH MB

Coupe de détail sur hall ascenseurs Ech : 1/50

Mise à jour suivant visa architecteD 12/04/2021 DH MB
Mise à jour faux-plafond architecte
ajout trappe 40*40 file E/12

E 13/04/2021 DH MB

Ajout vannes de bipasse EC et EGF 05/05/2021 DH MB

Mise à jour suivant nouveau plan architecteG 16/07/2021 DH MB


